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Dotyczy : postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.. PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA WIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W MIEJSCOWOSCI

WISELKA

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zgodnie z art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2 2019 r. poz.
1843 ze zm. ) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajacy Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
przekazuie tresé zapytan Wykonawcy do SIWZ wraz z wyjasnieniami w postgpowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego pn.. PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJA WIEJSKIEGO OSRODKA KULTURY W
MIEJSCOWOSCI WISELKA

Pytanie 1:
Dla jakiego stanu technicznego budynku przyjeto obliczeniowe zapotrzebowanie ciepfa - stan przed czy po
termomodernizacii?

Odpowiedz 1:

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta przyjeto dla obiektu po planowanej termomodernizacii.

Pytanie 2:

(Wykonawca) zglasza nastepujace braki do przedmiotowego opracowania po szczegblowym zapoznaniu si¢ z
projektem wykonawczym pn: ,Przebudowa wraz z modemizacjg Wiejskiego Osrodka Kultury w m. Wiselka”
opracowanego w maju przez Pana mgr inz. Rafata Gierka zamieszczonym na stronie Zamawiajacego w dniu
22.05.2020 r o godzinie 18:15 (piatek):

1) w tego typu opracowaniu projektowym powinien by¢ sprawdzajacy - zgodnie z ust Prawo
Budowlane Art 20.

Zakres i forma projektu wykonawczego.

Podstawa prawna:
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"Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” - par.
51.

W dokumentacji brak jest:

1) rozwinie¢ pionow kanalizacji sanitarmnej

2) obliczen oporow poszczegélnych petli ogrzewania podiogowego

3) schematu zrbdta ciepta

4) doboru elementéw Zrodia ciepta jak:

- pompy obiegowe

- zawory bezpieczefstwa

- zawory odcinajace

5) rzutow instalacji ¢.0. z naniesionymi trasami, Srednicami przewodéw zasilajgcych rozdzielacze;

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy wyjasnia, ze przepis art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w brzmieniu
Projektant ma obowiazek zapewni¢ sprawdzenie projektu architektoniczno- budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobg posiadajacg uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnoéci” nie ma zastosowania do projektu wykonawczego.

Ponadto Zamawiajacy wyjasnia:

- dokumentacja nie zawiera rozwinigé pionow kanalizacji sanitanej, z uwagi na ukiad wymiany pionow
kanalizacyjnych w obrebie jednej kondygnacji (rzut instalacji sanitamych z lokalizacjg pionow do wymiany i
szczegolowym opisem - rysunek S-4;

- opory poszczegdinych petli do ustalenia po stronie wykonawcy po wykonaniu prac, na podstawie faktycznie
wykonanych diugosci petli;

- schemat technologiczny uzalezniony od dostawcy zrodta ciepta, do uzgodnienia przez Wykonawcg;

- dobor elementow zrédta ciepta (pompy obiegowe, zawory bezpieczenstwa, zawory odcinajace) — urzadzenia
standardowe, dobrane przez Wykonawce w porozumieniu z dostawca zrodta ciepla

- rzut instalacji c.0. zawiera rys. S-1, opis przewoddw w pkt 4 opisu technicznego.

Pytanie 3:
Dla jakich parametrow pracy (np.: 7/35, 2/35 lub inny) podana jest moc pracy pompy ciepta (20 kW).

Odpowiedz 3:
Zgodnie z projektem wykonawczym branzy sanitamej, pkt 3 opisu technicznego.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowg Zamawiajgcego

2. Wykonawcy uczestniczacy w postepowaniu
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